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Tutkimustyön tarkoituksena oli selvittää ja miettiä, miten Helsingin seurakuntayhtymä pys-
tyisi tulevaisuudessa ottamaan suuremman hyödyn irti rakennusautomaatiojärjestelmästä. 
Tutkimukseni tavoitteena oli selvittää aikaa vuodesta 2010 lähtien, jolloin ISS Palveluiden 
energiahallintakeskus yhdistettiin useimpiin kiinteistöihin seuraamaan automaatiojärjestel-
män toimivuutta, sekä energiatehokkuuden optimointia. Vuodesta 2010 lähtien on yhteis-
työllä Helsingin seurakuntayhtymän valvomon, Schneider Electricin ja ISS energiahallinta-
keskuksen kanssa säästetty kulutuksessa energiaa, onnistuttu stabiloimaan kiinteistöjen 
olosuhteita, sekä parannettu henkilökunnan tyytyväisyyttä.  
 
Työn tarkoituksena oli myös selvittää ja kartoittaa rakennusautomaatiojärjestelmän toimi-
vuus ja hyödyntäminen takuuaikana ja sen jälkeisessä ylläpidossa. Lisäksi tuli huomioida 
Helsingin seurakuntayhtymän oman valvomon, ISS Palveluiden energiahallintakeskuksen 
ja kiinteistöhuollon yhteistyö ja sen parantaminen. Pääsääntöisesti kiinteistöjen rakennus-
automaation on toteuttanut Schneider Electric, jonka kanssa yhtymällä on pitkä ja hyvä yh-
teistyö rakennusautomaation osalta. ISS Palveluiden yhteistyö Hsrky:n kanssa on alkanut 
vuonna 2007 kiinteistöhuollon osalta, sekä vuonna 2010 tuli mukaan myös energiahallinta-
keskus. 
 
Helsingin seurakuntayhtymän pääsääntöinen tarkoitus on palvella seurakuntia ja mahdol-
listaa heille edellytykset palvella seurakuntalaisia. Helsingin seurakuntayhtymä omistaa ja 
ylläpitää seurakuntien tarvitsemia kiinteistöjä, sekä toimii yhteistyössä seurakuntien 
kanssa ylläpitääkseen työolosuhteet hyvinä ja tasaisina. 
 
Tuloksena saatiin vaihtoehtoja toteuttaa rakennusautomaatiojärjestelmien toimilaitteiden 
uusintoja ja korjauksia. Lisäksi yhteistyötä palveluntuottajien kesken on tiivistettävä yhteis-
työssä yhtymän henkilökunnan kanssa. Vuoropuhelu kaikkien osapuolten kesken on erit-
täin tärkeää hallittaessa suurta kiinteistöomaisuutta. 
Avainsanat Helsingin seurakuntayhtymä, Rakennusautomaatio, valvomotoi-
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This study was designed to examine and consider how the Helsinki Parish Union would be 
able to take greater advantage of building automation system in the future. The research 
objective was to analyse the time since 2010, when the ISS Services energy management 
center was combined with most of the buildings to monitor the effectiveness automation 
system, as well as energy efficiency optimization. Since 2010 consumption of energy has 
been saved, conditions in buildings have been stabilized and staff satisfaction has been 
improved, as a result of cooperating with the Parish Union of Helsinki control room, 
Schneider Electric and the ISS management center.  
 
The purpose was to analyze the functionality of the building automation system and its ex-
ploitation during the warranty period and subsequent maintenance. In addition, coopera-
tion between the Parish Union of Helsinki’s own building automation control room, ISS Ser-
vices, energy management center in property maintenance its improvement were consid-
ered. Mostly as a rule, real estate building automation is carried out by Schneider Electric, 
with whom the Union has a long and good cooperation in terms of building automation. Co-
operation between ISS services and the Parish Union of Helsinki started in 2007 in prop-
erty management, and in 2010 the energy management center also became involved. 
 
The primary purpose of the Parish Union of Helsinki is to serve the parishes and enable 
them to serve parishioners. The Parish Union of Helsinki owns and maintains the neces-
sary real estate, and work in cooperation with parishes to maintain their working conditions 
good and stable. 
 
As a result, alternatives were determined to implement the building automation systems, 
actuators, replacements and repairs. In addition, it was concluded that co-operation       
between service providers and the Parish union`s staff need to closer. Dialogue between 
all the parties is very important in managing large real estate property. 
 
Keywords Parish Union of Helsinki, Building Automation, Control room 
working, Property maintenance 
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Hsrky Helsingin seurakuntayhtymä 
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ISS EHK ISS Palveluiden energiahallintakeskus 
MWh Megawattitunti 
RES Real Estate System 
ipHSJ Hälytysten siirtopalvelu turvattua yhteyttä 
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Helsingin seurakuntayhtymän päätarkoitus on palvella seurakuntia, sekä hallinnoida ja 
ylläpitää kiinteistöjä. Kiinteistömassa on suuri Suomen suurimmalla seurakuntayhty-
mällä. Kiinteistömassa sisältää 39 kirkkoa, 20 seurakuntataloa, kahdeksan leirikeskusta, 
seitsemän hautausmaata ja viisi asuinkerrostaloa. Lisäksi omistuksessa on osakehuo-
neistoja, liiketiloja sekä yhtiöitettyjä asuinkerrostaloja. Näiden kaikkien kiinteistöjen hal-
linta on keskitetty Helsingin seurakuntayhtymän kiinteistötoimistolle. Kiinteistötoimisto 
jakaantuu neljään eri yksikköön: tilapalveluihin, hautaustoimeen, hankekehitykseen ja 
ylläpitoon. Alla kuvassa 1 on kuvattuna kiinteistötoimiston organisaatio ja hallinto. Kiin-
teistötoimiston henkilöstö on asiantuntijaorganisaatioon verrattavissa ja palvelut tuote-










Tarkoituksena oli selventää ja kartoittaa yhteistyötä kiinteistöhuollon, Schneider Electri-
cin, ISS Energiahallintakeskuksen ja yhtymän henkilökunnan välillä, sekä selvittää auto-
maatiojärjestelmän käyttöä Helsingin seurakuntayhtymässä.  Samalla yhdistellä koke-
muksia yhteistyöstä ja automaatiojärjestelmän hyödyntämisestä kiinteistöissä, lisäksi kä-
sitellä hieman sen tuomia säästöjä lämpö- ja sähköenergioiden osalta. Tarkoituksena oli 
käsitellä objektiivisesti palveluntuottajien toimintaa ja yhteistyötä oman käsitykseni poh-
jalta. Rakennusautomaatio-osiossa käsittelin huoltoyhtiön kiinteistöhoidon toimintaa ja 
kiinteistöhuollon hyödyntämistä automaatiohälytysten tarkastamisissa, sekä hälytysten 
kuittaamisissa. Näissä toiminnoissa käytetään hyödyksi Helsingin seurakuntayhtymän 
käytössä olevaa RES-huoltokirjaa, jonka toimittaja on Haahtela-yhtiöt. 
 
2 Opinnäytetyön toimeksiantaja 
Helsingin Kalliossa sijaitsee Helsingin seurakuntayhtymän kiinteistötoimisto, joka hallin-
noi ja ylläpitää seurakuntalaisten käytössä olevia toimitiloja ja kiinteistöjä. Toimitiloja ovat 
esimerkiksi kirkot, seurakuntatalot ja leirikeskukset. Helsingin seurakuntayhtymän kiin-
teistötoimiston hallinnon alle kuuluvat myös hautausmaat ja hautausmaiden rakennuk-
set. Lisäksi Helsingin seurakuntayhtymä omistaa kerrostaloja, yksittäisiä asunto-osak-
keita, sekä liiketiloja, jotka ovat pääsääntöisesti vuokrattuina henkilökunnalle tai yksityi-
sille tahoille. [Haahtela, kiinteistötieto] 
Osa kiinteistöistä on erittäin vanhoja, jopa pari sataa vuotta sitten rakennettuja, ja niiden 
ylläpitäminen on oma haasteensa. Suurimmat haasteet aiheuttavat kiinteistöjen ikä, ra-
kennusmateriaali sekä kiinteistöjen käyttötarkoitus. Näiden kaikkien asioiden yhteenso-
vittaminen vaatii järjestelmää ja työkalua, jonka avulla olosuhteet saadaan optimoitua ja 
stabiloitua kiinteistössä. Rakennusautomaation lisäksi kiinteistöhuollolla on suuri rooli 
hyvän käyttäjämukavuuden saavuttamiseksi.  
Tarkoitus on käsitellä tätä selvitystä yleisellä tasolla. Selvityksessä ei oteta huomioon 
automaatiotoimittajien automaatiojärjestelmiä, eikä perehdytä niiden toimintaan. Tässä 
opinnäytetyössä olen siis keskittynyt palveluntuottajien yhteistyöhön ja yleisesti raken-




muutoksiin ja RAU:n käyttöön kiinteistöissä yleisellä tasolla. Lisäksi käsittelen energian-
säästöä, kiinteistöhuoltoa ja ISS energiahallintakeskuksen yhteistyötä. Loppupohdin-
noissa tuon esille myös omia mielipiteitä koskien hyötyjä ja haittoja, joita olen havainnut 
tässä kolmessa vuodessa. Olen työskennellyt kyseisen ajan palveluntuottajan ominai-
suudessa Helsingin seurakuntayhtymän asiakkuudessa. 
2.1 Kiinteistöautomaatio ja rakennusautomaatio, erot ja rakennusautomaation eri tasot  
Välillä käytetään myös sanaa kiinteistöautomaatiojärjestelmä mutta se ei ole aivan sama 
asia kuin rakennusautomaatiojärjestelmä. Kiinteistöautomaatiojärjestelmä on laajempi 
kokonaisuus, johon voidaan liittää myös paloilmoitin-, rikos- ja kulunvalvontalaitteet, 
sekä hissien ohjaukset, sähköpisteet ja liki kaikki laitteet, joita halutaan liittää automaa-
tioon. Rakennusautomaatiojärjestelmästä puhuttaessa yleensä tarkoitetaan taloteknii-
kan ohjaus- ja valvontajärjestelmää.  Alla kuvassa 2 on kuvattuna liikekiinteistössä esiin-
tyviä järjestelmiä, joita voidaan liittää automaatiojärjestelmään. 





Rakennusautomaatiojärjestelmä jaotellaan yleisesti kolmeen eri tasoon. Alimmalla ta-
solla on kenttälaitteet, seuraavaksi on alakeskustaso ja ylin taso hierarkiassa on valvo-
motaso. Pääsääntöisesti työssä keskitytään valvomotasoon ja sen toimintaan. Pyrkimyk-
seni on myös löytää tukea kiinteistöhuollolle rakennusautomaatiojärjestelmästä, sekä 
kehittää kiinteistöhuollon ja kiinteistövalvomon yhteistyötä.  
Alla olevassa kuvassa 3 on siis hallinnon verkkotaso ja keskitytään työssä pääosin kes-
kusvalvomotoimintaan. Kuvassa 3 on tyypillinen rakennusautomaatiojärjestelmän ra-
kenne.  
 
Kuva 3. Rakennusautomaationjärjestelmän hierarkia [Värjä & Mikkola 1999: 12] 
2.2 ipHSJ-hälytyksensiirtopalvelu 
Automaatiojärjestelmän yhteydet on toteutettu ipHSJ-hälytyksensiirtopalvelulla. Turva-




hyväksi mm. hälytyksen siirrossa etäkäyttöpalveluissa Turvaverkkoon voi liittää turvalli-
suustekniikkaa, sekä taloteknisiä palveluja. [ISS palvelut.] IpHSJ-hälytyksensiirtopalve-
lun kautta on myös toteutettu hälytykset hätäkeskuksiin ja vartiointiliikkeisiin Hsrky:n pa-
loilmoitin- ja rikosilmoitinjärjestelmistä.  
ipHSJ-hälytyksensiirtopalvelu on tarkoitettu vaativien tiedonsiirtotarpeiden siirtoon. Pal-
velu täyttää viranomaisten ja vakuutusyhtiöiden hälytyksensiirrolle asettamat korkeim-
man luokan vaatimukset. [Pelkonen 2010: 20.]  
Alla olevan kuvan 4 mukaisesti järjestelmä käsittää lähettimen ja vastaanottimen väliin 
jäävän tekniikan. 
 
Kuva 4. Hälytyksensiirtopalvelun tekniikka [Pelkonen 2010: 21] 
3 RAU:n käyttö ja tämän hetkinen tilanne Helsingin seurakuntayhtymässä 
Helsingin seurakuntayhtymän rakennusautomaatiovalvomo sijaitsee Kolmannellalinjalla 
Helsingin Kalliossa. Valvomossa seurataan kiinteistöissä tapahtuvia hälytyksiä, sekä tar-
kistetaan toimilaitteiden toimivuus, mikäli tulee ilmoitus poikkeavasta olosuhteesta tai vi-
katilasta. Valvomosta tai etäyhteyden avulla tehdään yhtymän oman henkilökunnan tai 
Schneider Electricin (SE) toimesta kaikki toimilaitteisiin liittyvät aikaohjelmamuutokset. 
SE tekee myös kaikki toimilaitteisiin liittyvät ohjelmoinnit.  
Tällä hetkellä valvomosta on etäyhteys liki kaikkiin kiinteistöihin, joten rakennusautomaa-




Seurakuntayhtymän valvomon lisäksi kiinteistöjen rakennusautomaatiojärjestelmää tark-
kailee ISS Palveluiden energiahallintakeskus eli valvomo Kuopiossa. ISS palvelut on 
vuonna 2015 Helsingin seurakuntayhtymän suurin yhteistyökumppani ja palveluntuot-
taja. ISS energiahallintakeskuksella on etäyhteys 62 kohteeseen. Helsingin seurakun-
tayhtymän rakennusautomaatiojärjestelmän toimittaja on Schneider Electric, joka pää-
sääntöisesti tekee uudiskohteiden ja saneerauksessa olevien automaatiojärjestelmien 
uusimisen.  
Schneider Electric vastaa uudiskohteiden ja saneerauksessa olleiden takuuaikaisesta 
toimivuudesta oman e-palvelunsa kautta. Lisäksi Schneider Electric on voinut antaa kiin-
teistöjen olosuhdeseurantaa varten erikseen valitsemilleen tahoille oikeuden seurata 
kiinteistöjen rakennusautomaatiota nk. WebClient-ohjelmalla.  Näiden kolmen tahon yh-
teistyöllä saadaan hyvä ja kattava seuranta kiinteistöjen automaatiojärjestelmiin sekä 
nopea reagointi olosuhdemuutoksiin esimerkiksi toimilaitteiden rikkoutumisen johdosta. 
 




Rakennusautomaatio on oiva ja erittäin tärkeä työkalu, kun halutaan, että kiinteistössä 
on optimoidut ja stabiilit olosuhteet toteutettuna energiatehokkaasti. Rakennusautomaa-
tiolla pystytään seuraamaan kenttälaitteiden toimivuutta ja kuntoa, sekä tarkkailla ja sää-
dellä sisäilmaolosuhteita, valaistuksia, sekä erillispisteitä riippuen mitä on määritelty ja 
haluttu seurattavan. Tämä kokonaisuus vaikuttaa myös kiinteistöjen turvallisuuteen. "Ra-
kennusautomaatiolla ohjataan rakennusten teknisiä laitteita ja pyritään minimoimaan 
energiakulutus, laitteiden kuluminen, melu ja muut laitteiden käytöstä aiheutuvat haitat". 
[Baff 2005: 1.] 
Tällä hetkellä rakennuksissa sisäilmaa säätelevien ilmanvaihtokoneiden käyttöajat ovat 
pääpiirteittäin optimoitu käyttöä vastaavalle tasolle, sekä valaistus on ohjelmoitu toimin-
taa vastaavaksi suurimmassa osassa kiinteistöjä. Ulkovalaistuksessa on myös käytössä 
pääsääntöisesti hämäräkytkimiä, sekä pienissä määrin lux-antureita, jotka ohjaavat va-
laistuksen käyttöä ilta- ja yöaikaan.  
Energiasäästötoimenpiteitä on tehty ja tehdään jatkuvasti vastaamaan lähemmin kiin-
teistöjen toimintaa. Nykyisellään ei ole mahdollista Hsrky:n kiinteistöissä saavuttaa suu-
ria säästöjä ilman erillishankintoja tai järjestelmien uusimisia. Helsingin seurakuntayhty-
mälle on annettu ohjeistus, että vuodesta 2010 vuoteen 2020 mennessä energiankulu-
tusta pitäisi pienentää 10 %. 
Mikäli nykyisestä tilanteesta vuonna 2015 pyrittäisiin alentamaan kulutuksia kyseisen 
ohjeistuksen verran, olosuhteet kärsisivät kiinteistöissä ja siitä saattaisi aiheutua esimer-
kiksi sisäilmaongelmia. Jäljempänä käsitellään esimerkkejä, miten on yritetty säästää 
energiaa muutamassa kiinteistössä, sekä käsitellään kulutuslukemien näkökulmasta toi-
menpiteiden tuomia hyötyjä. 
3.1 Työnjako Helsingin seurakuntayhtymässä 
Tällä hetkellä työnjako Helsingin seurakuntayhtymän valvomon, ISS EHK:n ja Schneider 
Electricin kanssa on tehty suhteellisen selkeäksi mutta parantamisen varaakin löytyy. 
Schneider Electricin RAU:n seuranta ja toiminta perustuvat rakennusautomaatiouusimi-
sen jälkeiseen takuuajanolosuhteiden seurantaan, sekä niiden optimointiin takuuajan 




toimilaitekorjaukset sekä osittain tarkistukset, joita kiinteistöhoidon henkilökunnan am-
mattitaito ei riitä, eikä teknistä osaaja ole saatavilla.. Schneider Electricin automaatiojär-
jestelmä on suljettu järjestelmä eli muutokset ohjelmointiin ja parametreihin sekä toimi-
laitteiden toimintoihin pystyy tekemään vain Schneider Electric. Myös ISS EHK:n ja Hel-
singin seurakuntayhtymän valvomoiden huomaamat toimilaiteviat ja korjaukset on 
sovittu hoidettavaksi Schneider Electricin toimesta vaikkakin toimilaitteiden vaihtamisen 
pystyisivät tekemään muutkin alalla olevat automaatiotoimijat. Tällä hetkellä havaituista 
vioista ISS EHK tekee aina työpyynnön tai ilmoituksen huoltokirjaan, jossa vastuuhenki-
löksi laitetaan aina Helsingin seurakuntayhtymän henkilökuntaa. Helsingin seurakunta-
yhtymä välittää työpyynnöt yleensä Scheneider Electricille, joka tarkistaa tai uusii toimi-
laitteen ongelmasta riippuen. 
3.2 ISS Energiahallintakeskus ja ISS Wise -toimintamalli 
ISS Energiahallintakeskus on luonut energianhallintakonseptin ISS Wise. ISS Wisen 
pääsääntöinen tehtävä on optimoida taloteknisten järjestelmien toiminta, säästää ener-
giaa ja varmistaa kiinteistöjen laadukkaat sisäilmaolosuhteet. ISS Wise on kiinteistön-
hoitajan, ISS energianhallintakeskuksen asiantuntijoiden ja taloteknisten erikoisosaajien 
ammattitaidon yhteistyömalli. ISS Wise -konseptin tärkein lenkki on osaava ja ammatti-
taitoinen kiinteistönhoitaja, joka tarvittaessa kutsuu apuun eri alueiden teknisiä osaajia. 





Kuva 6. ISS Wise –toimijat [ISS Wise 2014: 1] 
ISS Wise palvelussa energianhallintakeskuksen tehtävänä on tukea ylläpito-organisaa-
tiota esimerkiksi ohjaamalla ja antamalla kiinteistöhoidolle käytännön toimenpide- ja pa-
rannusehdotuksia. 
ISS energianhallintakeskus raportoi säännöllisesti kiinteistön omistajaa ja huoltomiestä 
teknisellä raportilla. Raportin ISS energianhallintakeskus on tehnyt rakennusautomaa-
tiota ja muita lähteitä käyttäen. Muita lähteitä voi olla esimerkiksi kiinteistönhoitajan omat 
havainnot. Kiinteistönhoitaja pyrkii raportin pohjalta tekemään korjaukset ja säädöt yh-
teistyössä energianhallintakeskuksen ja teknisten osaajien kanssa. Raportilla asiakas 
saa tiedon tapahtumien edistymisestä. [ISS Wise 2014: 3.] 
3.3 Tämän hetkinen tilanne ja toimintamalli 
ISS EHK käy läpi kaikki kohteet, jotka ovat etäyhteydessä Kuopion valvomoon 21 päivän 
välein. Samalla tarkistetaan ja käydään läpi kohteiden rakennusautomaatiojärjestelmien 




havaittaessa vikatilanteita tai kustannuksia säästäviä toimenpiteitä niistä tehdään aina 
ilmoitukset RES-huoltokirjaan. ISS energiahallintakeskus ilmoittaa myös toimenpide-eh-
dotukset, hyödylliset ja kannattavat investoinnit, koneiden käyntiaikamuutokset sekä toi-
milaiteviat samaisella systeemillä.  
Mikäli ISS EHK havaitsee automaatiojärjestelmästä, että toimilaite tarvitsee tarkistuksen, 
niin silloin voidaan laittaa huoltokirjailmoitus suoraan kiinteistönhoitajalle. Jos ISS ener-
giahallintakeskus huomaa selkeän vian toimilaitteessa, jolle kiinteistöhoitaja ei luultavasti 
pysty tekemään mitään korjaavia toimenpiteitä, vikapyyntö kohdistetaan suoraan 
Hsrky:n henkilökunnalle. Tämän jälkeen Helsingin seurakuntayhtymän valvomossa teh-
dään mahdollisuuksien mukaan korjaavat toimenpiteet ja muutokset etänä yhteistyössä 
SE:n kanssa. Mikäli etänä asialle ei voida tehdä mitään, yhtymä ohjaa kyseisen vika-
keikan pääsääntöisesti SE:lle. Tällä mallilla saadaan oletettavat toimilaiteviat aina 
Hsrky:n tietoon ja pystytään tekemään ratkaisuja parhaalla näkemällä tavalla.  
Kaikki muutokset, toimilaitteiden korjaukset ja vikatilanteet, joissa tarvitaan erikoisosaa-
mista, käsitellään yhtymän valvomossa ja sieltä henkilökunta ohjaa oikean tahon teke-
mään korjaukset. Automaation toimilaitekorjaukset yhtymä on päättänyt siis keskittää 
Schneider Electricille mutta taloteknisen puolen laitekorjauksia tekee useampi taho. 
Tällä hetkellä korjauksia tekee pääsääntöisesti ISS Palvelut huoltosopimuksen puit-
teissa. Lisäksi laitekorjauksia tekee myös muutama muukin Helsingin seurakuntayhty-
män puitesopimuskumppani riippuen kiireellisyydestä ja toimilaiteviasta.  On hyvä malli, 
että kaikki havaitut korjausehdotukset ja viat keskitetään yhteen paikkaan eli huoltokir-
jaan, josta yhtymän oma kiinteistövalvomo ne havaitsee. Tällöin omistajan edustaja tie-
tää, mitä toimenpiteitä on tehty, milloin ja tällä mallilla kaikki muutokset ja vikatilanteet 
tulevat tehdyiksi yhden toimijan tekeminä yhdenmukaisesti ja selkeällä toimintamallilla. 
Nämä toimenpiteet pitäisi dokumentoida tai olisi ainakin hyvä dokumentoida joka kerta, 
kun tehdään korjaavia toimenpiteitä. Tällöin olisi käytössä siis historiatietoa toimilaittei-
den käyttöiästä, toiminnasta sekä niiden mahdollisista vioista. Dokumenttien avulla pys-
tyttäisiin seuraamaan kiinteistöihin tehtyjä toimilaite hankintoja ja uusimisia. Samalla 
pystyttäisiin paneutumaan paremmin, mikäli tietyissä kiinteistöissä tulee toimilaiterikkoja 





Kuva 7. Prosessikaaviokuvaus, joka on toimintamalli Helsingin seurakuntayhtymän ja 
palveluntuottajien kesken.   
 
3.4 Yhteistyön tuomat hyödyt energiansäästönäkökulmasta 
ISS EHK:n, SE:n ja Hsrky:n yhteistyönä on saavutettu huomattavia säästöjä yhtymälle 
lämpö- ja sähköenergian osalta. ISS EHK tuottaa yhtymälle energiansäästöehdotuksia, 
jotka perustuvat yleisiin energiansäästöperiaatteisiin mutta kaikkia näitä ehdotuksia ei 
voida soveltaa yhtymän omistamissa kiinteistöissä, koska rakennukset ovat hyvin poik-
keavia käyttöolosuhteiltaan ja rakennusmateriaaleiltaan verrattuna nk. normaaliin kiin-
teistökantaan.  
Näiden kolmen toimijan yhteistyöllä saavutettiin säästöä vuoden 2011 lähtötasosta vuo-
teen 2014 verrattuna energiakulutuksen osalta 3610 MWh. Laskennassa käytettiin 58 
rakennusta, jotka ovat olleet etäseurannassa EHK:ssa vuodesta 2011 lähtien. Sähkön 
kulutus on laskenut 4 % eli 253 MWh ja lämmön kulutus 13 % eli 3357 MWh vuoden 
2011 tasosta. Rahallisesti sähkökulutuksen väheneminen on tuonut säästöä 21 507 €, 
jos käytetty Megawattitunti hintana 85 €. Vastaavasti lämmönenergiakulutuksen piene-
nemisellä on saatu säästöä aikaiseksi 218 205 €, jos käytetään 65 € Megawattitunti hin-
tana. Energiakulutus on siis pienentynyt vuodesta 2011 vuoteen 2014 verrattuna 3610 




Prosentuaaliset säästöt vuonna 2014 vuoteen 2013 verrattuna on sähköenergian osalta 
3 % ja lämpöenergian osalta 5 %. 
 
Kuva 8. Saavutettu energiansäästö [Houttu 2015: 2] 
 
3.5 Lämmönkulutus vuosina 2011 - 2014 
Energioiden osalta lämmönkulutus on merkittävin kustannustekijä, kun tarkastellaan 
energiankäyttöä. Sen pohjalta suurimmat rahalliset hyödyt saavutetaan lämmönkulu-
tusta pienentämällä. Vuodesta 2011 lähtien lämmönkulutuksen suunta on ollut oikea ja 
se on vähentynyt joka vuosi muutaman prosenttiyksikön edelliseen vuoteen verrattuna. 






Kuva 9. Normeerattu lämmönkulutus vuosina 2011–2014 [Houttu 2015: 10] 
 
3.6 Sähkönkulutus vuosina 2011 - 2014 
Toiseksi suurimmat säästöt energioiden osalta saadaan siis sähkönkulutusta pienentä-
mällä. Sähkönkulutuksen vaikutuksia on vaikeampi mitata, koska esimerkiksi automaa-
tiosaneerauksien johdosta yhtymällä lisätään kiinteistöihin antureita, toimilaitteita ja mit-
tauspisteitä. Näiden johdosta sähkönkulutus ei yleensä pienene vaan laitteet tarvitsevat 
sähköä toiminnan ylläpitämiseen, vaikkakin nykyään toimilaitteiden sähkönkulutus on 
minimaalista. Tekniikan lisääntyessä kiinteistöissä ei sähkölasku yleensä pienene, jos-
kaan ei myöskään nouse. Tämä johtuu taas siitä, että koneiden uusimisten ja ajatteluta-
van muutoksella hankitaan energiasäästävämpiä laitteita ja valmistajat ottavat energia-
kulutuksen huomioon jo valmistaessa esimerkiksi ilmanvaihtokoneita. Alla olevassa ku-




Palveluiden energianhallintakeskuksessa. Kuvasta 10 huomaa, että sähkönkulutuk-
sessa ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia mitattavalla aikavälillä. 
 
Kuva 10. Sähkönkulutus vuosina 2011–2014 [Houttu 2015: 11] 
3.7 Energiakulutukseen vaikuttavia toimenpiteitä automaation näkökulmasta 
Energiakulutuksiin vaikuttavia toimenpiteitä ovat esimerkiksi seuraavat asiat:  
 lämmitysverkoston säätökäyrien optimointi 
 ilmanvaihtokoneiden säätöjen korjaaminen ja tuloilman asetusten optimointi 
 yöhuuhtelu ja yölämmitystoimintojen optimointi 




 rakennusautomaation ohjelmointilisäykset 
 valaistuksien syttymisrajojen optimointi 
 sähkölämmityksien optimointi 
 lämmityslaitteiden vikojen havaitseminen ja reagoiminen ajoissa 
 ilmanvaihdon ja valaistuksen aikaohjelmien optimointi 
 toteutetut investointiehdotukset 
 säännöllinen RAU- tarkastus, jolloin viat havaitaan nopeasti 
 kulutusseuranta ja reagoiminen 
kuva 11. Energiansäästöön vaikuttavia toimenpiteitä [Houttu 2015: 9] 
 
Muita vaikuttavia tekijöitä yllä olevien kuvan 11 lisäksi ovat saneeraukset, käyttötapojen 
tai käyttöasteiden muutokset sekä määräaikaistarkistukset. Yllä olevien toimenpiteiden 
lisäksi tarvitaan toimiva ja osaava ryhmä eri toimialoilta tekemään tarvittavat muutokset 
kohteissa.  Kokonaisuuden hallinta on ollut ratkaisevassa osassa, ja alla kuvassa 12 on 
yksi esitysmalli kyseisestä toteutuksesta. Kyseinen toimintamalli kuvaa hyvin Helsingin 





Kuva 12. Kiinteistön ylläpitoon liittyvät tekijät [Houttu 2015: 3] 
 
 
4 Rakennusautomaation tehostaminen energiansäästön näkökulmasta 
Tärkeä kriteeri rakennusautomaatiojärjestelmien toiminnassa olosuhteiden lisäksi on 
energiansäästäminen ja energiakulutuksen seuraaminen. Energiaa käyttävien laitteiden 
oikeanlainen aikaohjelmointi sekä niiden optimointi perustuen käyttöaikoihin ja tarpeisiin 
tuo suuren rahallisen hyödyn kiinteistön omistajalle. Lisäksi kyseiset toimenpiteet piden-
tävät toimilaitteiden käyttöikää. Sääolosuhteiden huomioiminen eri vuodenaikoina tuot-
taa suuriakin säästöjä kulutuksiin, kunhan ne tekee sellainen taho, joka ymmärtää kiin-




tössä työskentelevän henkilökunnan työolosuhteet.  Yleisesti kiinteistöissä, joissa ei seu-
rata energiankulutuksia millään tasolla, säästöpotentiaali voi olla jopa alla olevan kuvan 
13 mukaisesti lämmityksessä 40 % ja sähkössä 20 %. 
 
*Saavutettavat säästöt riippuvat kiinteistön ominaisuuksista, sekä asiakkaan valmiu-
desta toimenpiteisiin ja mahdollisiin investointeihin 
Kuva 13. Säästöpotentiaalitaulukko [ISS Wise 2014: 4] 
Suomen rakentamismääräyskokoelman osassa D2 mainitaan, että kirkoissa suositeltu 
sisälämpötila on 18 ºC. Karkeasti arvioiden kaikissa Hsrky:n hallinnoimissa kirkoissa si-
säilmalämpötilat ovat 20 - 21 ºC, joten sisälämpötilat ovat suosituksia jopa kolme astetta 
korkeampia. Lämmityskaudella tämä aiheuttaa suuria lämmityskustannuksia kiinteistön 
omistajalle. Yhden celsiusasteen korottaminen sisälämpötilaan nostaa lämmityskustan-
nuksia arviolta kolmesta viiteen prosenttia. Tällä logiikalla kun kiinteistöt on vanhoja ja 
huonosti eristettyjä, voidaan arvioida, että kolmen asteen sisälämpötilan laskeminen toisi 
jopa 15 prosentin hyödyn lämmityskustannuksiin. [Suomen rakentamismääräysko-




4.1 Kesäsulkujen ohjelmointi, sekä ohjelmoinnin toteutus 
Hsrky:n kiinteistöissä on aloitettu kesäsulkujen toiminnallinen ohjelmointi rakennusauto-
maatiojärjestelmässä, joka ei ole tuottanut vielä havaittavia rahallisia säästöjä lämmitys-
energiassa.   
Kesäsulun yleinen toimintaperiaate on, että kesäsulkuventtiili suljetaan lämmityskauden 
lopussa ja avataan lämmityskauden alussa. Venttiili estää kaukolämpöveden virtauksen 
siirtimen läpi ja siten lämmön siirtymisen siirtimen toisiopuolelle ja edelleen lämmitysver-
kostoon. Lisäksi lämmitysverkoston pumppu voidaan pitää käynnissä koko kesäajan 
joka lisää verkoston käyttöikää. Kesäsulku sijaitsee ensiöpuolella. [Kesäsulun toiminta-
periaate] 
Rakennusautomaatiotoimittaja on toteuttanut Myllypuron kirkossa ja Oulunkylän kir-
kossa kesäsulkujen toiminnallisen ohjelmoinnin. Rakennusautomaatiojärjestelmään on 
toteutettu sääolosuhteet huomioiden aikaohjelmointi, joka ennakoi ennustettua säätä ja 
mittaa ulkolämpötilaa reaaliaikaisesti. Tällä tavalla saadaan kaukolämmön kierto pidet-
tyä tarpeellisen alhaisella tasolla varsinkin kevät- ja syksyaikaan. Nykyisin kevätsulku 
pidetään auki pitkälle kevään lopulle ja avataan heti alkusyksyllä, kun ulkoilma ja kiin-
teistöjen sisäilma alkaa viiletä. Kesäsulku vaikuttaa vain patteriverkostoon eikä siis ohjaa 








Kuva 14. Kuvassa lämmitysverkosto Oulunkylän kirkosta 
Alla kuvassa 15 on kesäsulun sulkemiseen ja avaamisen vaikuttavia raja-arvoja sekä 
laskennallisia aikoja, joiden perusteella ohjelmointi antaa käskyjä sululle huomioiden ul-
kolämpötilan vaikutukset usean vuorokauden ajalta.  
Kesäsulku menee kiinni kun ulkolämpötilan keskiarvo on vähintään 3 vuorokautta pysy-
nyt yli 16 ºC:ssa. Kesäsulku taas aukeaa, jos kahden vuorokauden keskilämpötila on 
laskenut alle 12 ºC:n. Lisäksi, mikäli nähdään tarpeelliseksi, kesäsulku voidaan ohittaa 





Kuva 15. Kesäsulun toimintaan vaikuttavat raja-arvot 
Kesäsulkujen toiminnasta ei ole selkeää faktatietoa kulutuksia verratessa. Alla olevissa 
kuvissa 16–19 on kulutustiedot Oulunkylän ja Myllypuron kirkoista vuosilta 2013 - 2015. 
Ohjelmointimuutokset on tehty rakennusautomaatioon loppusyksyllä 2014. Lämpöener-
gian kulutus on alla olevassa taulukossa sääkorjattu. Tarkoitus oli selvittää hyötyjä ky-
seisten kohteiden kesäsulkuohjelmoinnista. Kyseinen ohjelmointi ei tuo mahdollisia 
energiahyötyjä muina aikoina kuin keväisin ja syksyisin. Kulutuksia tarkasteltaessa hyö-
dyt eivät ole huomattavia jos ottaa huomioon vain energiakulutusnäkökulman. Kyseinen 
kesäsulkuohjelmointi tuo suuremmat hyödyt käyttömukavuudessa, kun kesäsulkuja ei 
enää suljeta kaavamaisesti keväisin ja avata jälleen syksyllä lämpötilan laskiessa. Ky-
seisen ohjelmoinnin suurimmat hyödyt ovat siis käyttömukavuuden ja viihtyvyyden pa-
rantamisessa. Lisäksi kiinteistöhuollon ei enää tarvitse käydä sulkemassa ja avaamassa 
kaikkia kesäsulkuja vuosittain Hsrky:n kiinteistöissä, joissa rakennusautomaatiolla voi-




4.2 Lämmönkulutus Oulunkylän kirkossa 
 
Kuva 16. ISS Wisen energiakulutusraportti 22.6.2015 [Energiankulutusraportti 2015] 
 
Kuva 17. ISS Wisen energiakulutusraportti 22.6.2015 [Energiankulutusraportti 2015]  
Tarkasteltaessa Oulunkylän kirkon kulutusta havaitaan, että lämpöenergiankulutus on 
pienentynyt 23,9 megawattituntia vuodesta 2013 vuoteen 2014. Aiemmin esittämäni 65 
€ / megawattitunti hinnalla laskettaessa säästöä on tullut pelkästään tämän yhden koh-
teen osalta lämmitysenergiassa 1553,5 €/v. Tämä ei kuitenkaan johdu kesäsulkujen oh-
jelmoinnista, sillä ne eivät ole vielä mukana energialukemissa, kun ohjelmointi tehtiin 
RAU-järjestelmään marraskuussa 2014. Kulutuksen lasku on johtunut pääosin kiinteis-
töjen tilojen aikaohjelmien tarkastamisesta ja lopetettu ns. tyhjien tilojen turha lämmittä-




4.3 Lämmönkulutus Myllypuron kirkossa 
Alla olevassa kuvassa 18 Myllypuron kirkon lämmönkulutuksen vertailussa voidaan huo-
mata vielä selvemmin, että oikein tarkasteltuna ja tehtynä kulutuksen kartoitus yhteis-
työssä henkilökunnan kanssa on tuonut suuria säästöjä vuodesta 2014 lähtien. Lisäksi 
rakennusautomaatiojärjestelmässä saadaan suuri energiataloudellinen hyöty, kunhan 
lämmitystarve kartoitetaan paremmin ja esimerkiksi kastepistekäyrä muutetaan kolmi-
pisteisestä viisipisteiseksi. Tarkoittaen siis, että lämmityskäyrä on lineaarisempi ja sää-
telee sisäolosuhteita tarkemmalla lämpötilaseurannalla. Lisäksi vihreä ajattelu on erittäin 
tärkeä yritysten ja julkisten toimijoiden arvomaailmassa. Näiden kahden kirkon kulutuk-
sien pienenemistä ei selitä esimerkiksi rakennusautomaatiosaneeraukset tai lämmitys-
pakettien ja toimilaitteiden uusimiset, koska selvittelyssä Helsingin seurakuntayhtymän 
ja SE:n henkilökunnan kanssa kävi ilmi, että vuosina 2013 ja 2014 ei tehty mitään uusi-
mia kyseisissä kohteissa. 
 





Kuva 19. ISS Wisen energiakulutusraportti 22.6.2015 
Myllypuron kirkon sääkorjattu lämmönkulutus on pienentynyt 237,2 megawattituntia vuo-
desta 2013 vuoteen 2014. Myllypuron kirkossa rahallinen säästö vuodessa 65 € mega-
wattitunti hinnalla laskettuna on 15418 €/v. Näissä euromääräisissä luvuissa ei ole otettu 
huomioon työkustannuksia, joita on tullut näiden pilottikohteiden ohjelmoinnista ja sää-
seurannasta vuoden ajalta. Joka tapauksessa kiinteistössä on tehty monta asiaa oikein 
ja samoja toimenpiteitä kannattaa jatkaa muissakin kiinteistöissä. 
4.4 Sähkönkulutus Myllypuron kirkossa 
Sähköenergian osalta on tehty myös erittäin ratkaisevia toimenpiteitä muutamaan kirk-
koon. Tarkasteluun otettiin Myllypuron kirkon sähkönkulutus. Myllypuron kirkossa katto-
kaivojen, räystäs- ja pystykourujen lämmitykset on toteutettu uudenlaisella tavalla, joka 
perustuu ilmatieteenlaitoksen sääennusteisiin eli ennakoivaan sääolosuhdeseurantaan. 
Aikaisemmin kyseiset lämmitysrajat oli toteutettu suunnittelijan ohjeiden mukaisesti, joka 
oli Myllypuron kirkossa +5…-5 °C. Tämä tarkoittaa siis, että ulkolämpötilan ollessa ky-
seisten asteiden sisällä kaapeleissa on sulatus päällä, mikä kasvatti sähkön kulutusta. 
Näyttäisi siltä, että sääseurantaan perustuva lämmityskaapelien ohjelmointi ei tuo suuria 
säästöjä energiakulutukseen, koska kaapelit ovat jo tällä hetkellä kyseisissä kohteissa 
itse sääteleviä, eli käyttävät sähköä vain tarvittavan määrän sääolosuhteista riippuen. 
Rakennusautomaatioon on tehty ohjelmointimuutos, joka laittaa saattolämmitykset 
päälle kattokaivoihin, räystäisiin ja juoksutorviin mikäli seuraavat ehdot täyttyvät: Ulko-
lämpötila on +0,5…-3 °C:een. Lisäksi kahden tunnin ja neljän tunnin ennusteet ovat an-
taneet ainakin yhden tunnin ennustetta sateesta. Näiden kummankin vaihtoehdon toteu-
tuessa samanaikaisesti ohjaus menee päälle ja pysyy päällä vielä yhden tunnin sateen 
loppumisen jälkeen.  
Pitkän pakkasajan sattuessa, jolloin lämpötila ei nouse yli -3 °C:een, laskuri laskee lu-
men määrän, ja lämpötilan laskiessa raja-arvojen väliin se antaa ohjauskäskyn sulatuk-
selle, joka on ennalta ohjelmoidun ajan toiminnassa. Uusi ohjelmamuutos otettiin käyt-
töön 27.11.2014, ja kuvatallenne on otettu 27.5.2015 eli tarkasteluajanjakso on 6 kuu-




taavana aikana tarkasteltua ajanjaksoa vuotta aikaisemmin. 27.11.2013 - 27.5.2014 su-
latuskaapelit olivat päällä yhteensä 4 629 tuntia. 27.11.2014 - 27.5.2015 käyttötunteja 
tuli vain 496 tuntia. Laskennallinen säästö käyttötunneissa on 4 133 tuntia.  
Vertailussa ei ole otettu huomioon kaapeleiden tehoa ja pituutta. Kohde on keskikokoi-
nen kiinteistö Helsingin seurakuntayhtymän kiinteistömassassa.  Alla olevassa kuvassa 
20 on sähkönkulutus Myllypuron kirkolta vuosilta 2013 - 2015. Sähkönkulutusta vertail-
taessa vuosina 2014 - 2015 tammikuusta toukokuulle, kulutus näyttäisi olevan hieman 
kasvanut, vaikka aluksi voisi olettaa, että lämmityskaapelien ohjelmointi toisi hyötyjä säh-
könkulutuksen osalta. Myllypuron kirkossa ei ole kyseisenä ajanjaksona tehty mitään ko-
neuusintoja tai saneerausta, joka voisi selittää sähkönkulutusta muulta osin. 
 
Kuva 20. ISS Wisen energiakulutusraportti 22.6.2015 [Energiankulutusraportti 2015] 
 







Kuva 22. RAU-järjestelmän toteutus sulatuksien aikaohjelmoinnin osalta. Kuva 6.5.2015 
5 Rakennusautomaation mahdolliset tulevaisuuden tavoitteet 
Helsingin seurakuntayhtymän strategia rakennusautomaation osalta on tehty viime vuo-
situhannen puolella, ja silloin on päätetty keskittää rakennusautomaatiojärjestelmien toi-
mittaminen Schneider Electricille. Tämä toimenpide on tehnyt kiinteistöjen rakennusau-
tomaatiojärjestelmistä yhtenäisiä, helposti hallitavia ja käyttäjäystävällisiä. 1990-luvulla 
automaatiostrategiassa ei ole laitettu pääpainoa kustannuksille vaan haluttu toimiva ja 
luotettava järjestelmä, eli toimivuus laitettiin etusijalle.  
5.1 Rakennusautomaatioarvio nykytilanteesta 
Nykyisessä taloudellisessa tilanteessa Helsingin seurakuntayhtymän määrärahat eivät 
oletettavasti tule kasvamaan vaan päinvastoin mahdollisesti vähenevät lähivuosina. 
Kannattaisi siis harkita vakavasti rakennusautomaatiostrategian uusimista tai ainakin 




toimittajan rakennusautomaatiojärjestelmään. Tällä hetkellä kyseinen rakennusauto-
maatiotoimittaja on sidottu arviolta seuraavaksi 20 vuodeksi yhtymän yhteistyökumppa-
niksi, koska rakennusautomaatiotoimija on pitänyt itsellään oikeuden ohjelmoida auto-
maatiojärjestelmää. Karkeasti ja liioitellusti sanottuna palveluntuottaja pystyy hinnoitte-
lemaan oman toimintansa mielivaltaisesti, koska tietävät olevansa linkitettynä yhtymän 
asiakkaaksi vielä pitkäksi aikaa.  
Toisaalta yhtymä on saanut yhtenäisen ja toimivan rakennusautomaatiojärjestelmän ja 
sen lisäksi toimijan, joka tuntee kohteet erittäin hyvin. Palvelun vasteajat ovat nopeat ja 
palvelu hyvää yhtymän näkökulmasta.  
5.2 Strateginen muutos kustannussäästön näkökulmasta 
5.2.1 Tapa 1 
 Valittaisiin rakennusautomaatiojärjestelmä, joka on avoin eli, rakennusautomaatiojärjes-
telmän valmistaja on antanut lisenssin muille automaatiotoimijoille huoltaa ja ohjelmoida 
valmistamaansa rakennusautomaatiojärjestelmää. Nykyään eri automaatiotoimittajien 
automaatiojärjestelmät ovat pääpiirteittäin samanlaisia, ainoastaan käyttöliittymäympä-
ristöissä ja lisätyökaluissa on suurimmat erot. Tällä toimenpiteillä yhtymä tulisi saavutta-
maan suuriakin kustannussäästöjä, koska automaatiojärjestelmät voitaisiin kilpailuttaa 
määrätyin väliajoin ja kilpailun johdosta huolto- ja tuntihinnat tulisivat vastaamaan suh-
dannekehityksen vastaamaa tasoa.  
5.2.2 Tapa 2 
Rakennusautomaatiostrategiaa päivitettäisiin kustannussyistä siten, että toimilaitteita 
vaihtamaan valittaisiin automaatio- ja säätölaitehuolto puitesopimuskumppaneista taho, 
jonka kanssa sovittaisiin yhteistyö Helsingin seurakuntayhtymän, Schneider Electricin ja 
sen hetkisen kiinteistöhuolto ja taloteknisiä palveluja tuottavan palveluntuottajan kanssa. 
Puitesopimuskumppaneista kartoitettaisiin kolmen halvimman tarjouksen jättäneiden 
kesken sopivin referenssejä ja muita kanavia käyttäen. Lisäksi sovittaisiin toimintaohjeet 
ja -mallit selkeiksi, jonka mukaan kolmitahoinen yhteistyö tulisi toimivaksi. Tämä toimen-
pide toisi säästöjä Hsrky:lle. Säästöt alkaisivat konkretisoitumaan vasta toisena vuotena 




tuntemisessa. Tämä myös merkitsee sitä, että valittu automaatio- ja säätölaitehuolto yri-
tys pitäisi sitoutua ainakin koko puitesopimuskaudeksi yhteistyöhön Helsingin seurakun-
tayhtymän kanssa.  
Itse rakennusautomaatiojärjestelmään kannattaisi harkita liitettäväksi rikosilmoitinlaittei-
den tilatiedot. Tällä toimenpiteellä saataisiin vikatilanteissa suoraan tieto kiinteistön 
omistajalle ja pystyttäisiin reagoimaan nopeammalla aikataululla vikatilanteisiin, sekä lä-
hettämään rikosilmoitinlaitteiston huoltohenkilöstö korjaamaan vian aiheuttaja nopeam-
malla syklillä. Tällä toimenpiteellä saataisiin karsittua vartiointiliikkeen turhia käyntejä 
kiinteistöissä.  
Paloilmoittimista olisi hyvä ottaa myös tiedot rakennusautomaatiojärjestelmään. Paloil-
moitinlaitteistosta kytkettäisiin rakennusautomaatioon tilatiedot, eli tulipalon syttyessä ra-
kennusautomaatio sammuttaisi automaattisesti ilmanvaihtojärjestelmän. Tällä toimenpi-
teellä suurin hyöty olisi tulipalon syttyessä tulen ja savujen leviämisen ehkäiseminen. 
Tämä estäisi tai ainakin vähentäisi palokaasujen ja tulipalon leviämistä ilmastointihor-
meja pitkin. 
Ulkovalaistuksen kohdalla voisi harkita siirtyvän ulkovalojen voimakkuuden säätämiseen 
eli muutettaisiin tällä hetkellä käytettävästä hämäräkytkinmalli lux-antureilla toimivaksi 
malliksi. Tällä hetkellä hämäräkytkimestä saadaan vain tilatieto eli hämärtyessä se sy-
tyttää täydellä teholla ulkovalaistuksen. Siirryttäisiin lux-antureilla toimiviin ulkovaloihin, 
jolloin hämärtyessä se ei antaisi heti lamppuihin täyttä tehoa vaan portaittain ulkovalot 
tulisivat kirkkaammaksi. Antureille pystyttäisiin siis määrittelemään automatiikasta käskyt 
käynnistyä ja porrastamaan valotehoa. Lisäksi tällä saavutettaisiin pientä sähköenergian 
säästöä. 
6 Johtopäätökset 
Kiristyvässä taloudellisessa tilanteessa kannattaisi ehdottomasti jatkaa kesäsulkujen ra-
kennusautomaatiojärjestelmän ohjelmointia kirkkoihin ja seurakuntataloihin. Toteutus 
olisi kustannuksiltaan alhainen, sekä tällä hetkellä ohjelmointi on suhteellisen helposti 
toteutettavissa SE:n StruxtureWare Building operation -rakennusautomaatioalustalla. 
Vuonna 2015 kyseisessä automaatiojärjestelmässä on kohteita 17 kappaletta, joista 11 




kesäsulkujen ohjelmoinnista tulevat säästöt eivät ole rahallisesti merkittäviä niin kohtei-
den henkilökunnan käyttömukavuus ja olosuhteet tasaantuvat huomattavasti.  
Helsingin seurakuntayhtymää sekä kiinteistöissä huoltoja ja vikatilanteita varten toimivia 
tahoja auttaisi suuresti, jos kiinteistöjen pohjakuvat olisivat ajan tasalla. Samalla pohja-
kuviin voisi päivittää eri laitteiden keskusten paikat, sekä lisätä hyödylliset sulut ja merkitä 
niiden paikat. Nämä kuvat voisivat olla yhteensopivia joltain osin myös pelastuslaitok-
selle toimitettujen karttojen kanssa.  
Kaikki rakennusautomaatiojärjestelmiin tehtävät muutokset pitäisi myös kirjata kyseisen 
kiinteistön rakennusautomaation lokitietoihin, jotta saataisiin selville esimerkiksi olosuh-
demuutoksiin vaikuttavat toimenpiteet. Tällä hetkellä muutoksia tehdään kiinteistöissä 
työskentelevien ihmisten toiveita tai ilmoituksia kuunnellen mutta yleensä sitä ei kirjata 
lokitietoihin. Olisi hyvä, jos lokitietoihin merkittäisiin aina ilmoitus/vikailmoitus, päivä-
määrä, ulkolämpötila, mistä mihin muutos tehty eli esimerkiksi sisälämpötilan nosto 2 ºC 
astetta (21 ºC -> 23 ºC). Nämä tiedot auttaisivat tulevaisuudessa kiinteistön olosuhde-
seurannan hallittavuutta, mikäli samankaltaisia ilmoituksia tulee lisää. Historiatieto on 
yksi tärkeimpiä elementtejä, kun halutaan saada selvyys kiinteistön kannalta tärkeisiin 
olosuhteisiin.  
Energiasäästöä pystyi lisäämään ainakin sähköenergian ja lämmitysenergian osalta kar-
toittamalla kaikki kiinteistöt ja selvittämällä käyttäjien tämänhetkinen toiminta. Kiinteistö-
jen käyttäjät ovat supistaneet toimintojaan, ja rakennusautomaation aikaohjelmointia ei 
ole voitu muuttaa käyttöä vastaavaksi, koska käyttäjiltä ei saada tarpeeksi tietoa uusista 
käyttöaikatauluista. Kesäisin useassa kiinteistössä on esimerkiksi lasten leikkikerhot ja 
päiväkodit pienellä käytöllä tai ne ovat kokonaan kiinni. Kuitenkin kohteissa on yleensä 
ilmanvaihtokoneet ja lämmitys, joiden aikaohjelmien tarkistuksella voitaisiin saada sääs-
töä aikaiseksi ainakin sähköenergian osalta.  
Ratkaisuksi voisi miettiä, että keväisin kiinteistötoimistolta lähetettäisiin sähköposti, jossa 
kartoitettaisiin käyttöasteita kesän ajaksi, sekä samalla tarkistettaisiin muuttuneet käyt-
töasteet tiloissa. Pitäisi myös saada henkilökunnalle selkeä reitti, jonne voisivat ilmoittaa 
aina, jos käyttöasteet muuttuvat. Huoltokirjaa on suositeltu ilmoitusvälineeksi mutta se 




hän voisi löytyä selkeä ratkaisu kohdistamalla kaikki energiakulut seurakuntien makset-
tavaksi. Tällä tavalla seurakunnille saataisiin intressi vähentää energiankulutusta ja pai-
netta turhien energiaa vievien laitteiden pitämisestä turhanpäiväisesti käynnissä. 
Energian säästämiseksi voisi myös aloittaa sisälämpötilojen laskemisen lähemmäksi 
Suomen rakentamismääräyskokoelman suosituksia. Tällä hetkellä kirkoissa sisälämpö-
tilat on pyritty pitämään 20 - 21 ºC, Ympäristöministeriön suositus on siis 18 ºC. Tällä 
toimenpiteellä saataisiin suuret säästöt energiankulutuksen osalta vaikkakin kiinteis-
töissä työskenteleviltä tulisi aluksi vastarintaa asian suhteen.  Aluksi kannattaisi syksyn 
alkaessa laskea RAU:ssa asetuslämpötilat tuonne hieman alle 20 ºC:seen.  
Useasti viileydestä, koleasti sisäilmasta tai vedosta tulee ilmoituksia kiinteistöissä työs-
kenteleviltä vaikka olosuhteet pysyisivät päivästä toiseen samanlaisina. Tämä johtuu ih-
misten ravinnonsaannin ajankohdasta, sekä ruokailutottumuksista eli syövätkö ihmiset 
tarpeeksi monipuolisesti. Kun ihmiskehossa ravinto alkaa olemaan loppuun "palanut" 
niin se aiheuttaa vilun tunnetta elimistössä. Tämä yleensä mielletään olosuhdeongel-
maksi, vaikka ongelma ratkeaisi pienellä annoksella lämmintä puuroa. 
Suosiolla on jätetty pois yhden tärkeimmistä ihmisen tuntemuksiin vaikuttavista olosuh-
deasioista, joka työllistää kiinteistöjen ylläpidosta vastaavia henkilöitä aika ajoin. Tämä 
tuntemus on asia, jota ei oteta huomioon tai ei voida ottaa huomioon monestakin eri 
syystä, kun ihmiset reagoivat eri tavoin muutoksiin oman kehonsa sisällä.  
7 Pohdintoja yleisesti rakennusautomaatiosta, huollon yhteistyöstä ja kehitettävistä 
asioista 
Olen itse toiminut Helsingin seurakuntayhtymän kanssa yhteistyössä nyt reilun kolme 
vuotta. Jo tänä aikana on ollut havaittavissa hyvää ja selkeää edistymistä monessa asi-
assa. Yhtymässä on selkeytynyt moni asia yhteistyössä eri palveluntuottajien kanssa, 
eikä vähiten Schneider Electricin kanssa. Schneider Electric tuottaa mielestäni hyvää 
palvelua yhtymälle ja vasteaika palveluntuottajana on hyvä ja nopea. Lisäksi yhteistyö 
yhtymän, ISS Palveluiden sekä Schneider Electricin kanssa on ollut toimivaa ja sujuvaa, 
joten olen ottanut huomioon kirjoittaessani tätä insinöörityötä pääosin kustannukset, 




ISS Palveluiden toimintaa olisi parannettava huoltomiesten ammattitaitoa lisäämällä. 
Tällä hetkellä kun tulee rakennusautomaatiojärjestelmästä ilmoitus, että pitäisi käydä tar-
kistamassa toimilaitteen toiminta tai pelkästään kuittaamassa jäätymissuojahälytys niin 
monelle huoltomiehelle se on ylitsepääsemätön este. Toimilaitteiden toiminta edes ylei-
sellä tasolla olisi ymmärrettävä, sekä ainakin havaittava jos toimilaite ei toimi sen edel-
lyttämällä tavalla. Tällä hetkellä huoltomiehet joutuvat kutsumaan liian usein kollegansa 
tarkistamaan tilanteen ja se lisää vasteaikoja jonkin verran, sekä lisää työkuormaa pal-
veluntuottajan organisaatiossa. 
Kiinteistöissä automaatio lisääntyy huimalla vauhdilla, minkä johdosta toimilaitteisiin kyt-
ketään antureita antamaan tila- ja olosuhdetietoja epäoleellisistakin asioista. Tämä lie-
veilmiö on johtanut siihen, että välillä on alettu ennakoimaan asioita jo automaatiojärjes-
telmän alhaisen prioriteetin aiheuttamista hälytyksistä ilman todellista tarvetta. Yhtenä 
ratkaisuna voisi kokeilla, että kiinteistöhuoltoa koulutettaisiin entistä enemmän ymmär-
tämään automaation toimintaa sekä vaikutuksia eri säätötoimenpiteille. Tämä koulutus-
toimenpide toisi automaatiokoulutuksen lisäksi ymmärrystä itse automaatiojärjestelmän 
toimimiseen, sekä antaisi mahdollisuuden ymmärtää lämmityskausien alku- ja loppupuo-
lella eri lämmitysvaihtoehtojen säätämisen tuomat hyödyt varsinkin asuinkerrostaloissa.  
Asuinkerrostaloissa automaatiojärjestelmä aiheuttaa hyvienkin säätötoimenpiteiden joh-
dosta aika ajoin ongelmia huonelämpötiloissa varsinkin suurien ja äkkinäisten ulkoläm-
pötilavaihteluiden johdosta. Helsingin seurakuntayhtymän kiinteistöjä hoitaville osaaville 
ja päteville kiinteistönhoitajille voisi harkita annettavaksi oikeudet katsoa kohteidensa au-
tomaatiojärjestelmiä. Tämä helpottaisi valtavasti esimerkiksi toimilaitteiden tarkasta-
mista, mikäli epäillään toimilaitevikaa.  
Helsingin seurakuntayhtymässä tehdään tällä hetkellä viidestä kymmeneen rakennus-
automaatiosaneerausta vuodessa ja ainakin käyttöönotossa ja lopputarkastuksissa olisi 
hyvä olla mukana kohteen kiinteistönhoitaja. Tämän lisäksi saneerattujen kohteiden 
käyttökoulutus olisi aina pidettävä siten, että kiinteistönhoitaja osallistuu koulutukseen ja 
loppuvaiheessa oleviin katselmuksiin, vaikkakin ne olisivat epävirallisia.  Tieto, jonka 
kiinteistönhoitaja saa loppuvaiheessa urakoitsijoilta, on erittäin tärkeää ja sen hyödyntä-
mistä tarvitaan tavalla tai toisella kun saneerattukiinteistö tai uudiskiinteistö luovutetaan 




Koulutus antaisi kasvot myös yhteistyölle kun automaatiourakoitsija, kiinteistönhoitaja ja 
yhtymän henkilökunta näkisivät toisensa. Seurauksena olisi, että kynnys avun pyytämi-
seen madaltuisi puolin ja toisin, sekä henkilökunta saisi tietämystä varsinkin kiinteistö-
hoitajan rakennusautomaatio-osaamisesta ja ymmärryksestä.  
Yhteistyön kehittyessä voittajia ovat omistajat, vuokralaiset ja palveluntuottajat, eli yh-
teistyötä pitää ja kannattaa kehittää jatkuvasti. Omistajan ja palveluntuottajien tärkein 
tehtävä on kiinteistön arvon säilyminen, käyttömukavuuden pitäminen korkealla tasolla, 
sekä kustannustehokas toiminta. 
7.1 Palveluntuottaja vaihtuu kiinteistöhuollossa  
Insinöörityötä tehdessä selvisi, että palveluntuottaja tulee vaihtumaan Helsingin seura-
kuntayhtymässä kiinteistöhoidon ja energianhallintakeskuksen osalta.  Helsingin seura-
kuntayhtymä on siis julkishallintolain piirissä toimiva julkinen taho, joten seurakuntayh-
tymä joutuu kilpailuttamaan palveluntuottajansa määräajoin. Tulen siirtymään uudelle 
palveluntuottajalle tekemään nykyisiäni töitäni eli jatkan kiinteistömanagerina Helsingin 
seurakuntayhtymälle. Siirrollani pystyn vaikuttamaan omalta osaltani tehtyihin havain-
toihini, sekä samalla ohjeistamaan palveluntuottajan yhteistyötä Helsingin seurakuntayh-
tymän tavoitteiden mukaisesti. Tällä toimenpiteellä saan tuotua uudelle palveluntuotta-
jalle heti alusta asti esille omia näkemyksiä ja kokemuksiani, sekä samalla pystymme 
aloittamaan palveluntuottamisen ilman aikaisempaa rasitetta kyseisessä asiakkuu-
dessa.  Kiinteistöhuollon näkökulmasta uudelle palveluntuottajalle on suuri etu, että jat-
kan Hsrky:n asiakkuudessa, koska tiedän toimintatavat ja kulttuurin hyvin. Lisäksi kiin-
teistöjen hoitajille kynnys kysyä asioita madaltuu tämän johdosta.  Lisäksi energiahallin-
takeskuksen toiminta tulee siirtymään uudelle toimijalle ja samalla saamme uutta näkö-
kulmaa energiataloudellisen toteutuksen näkökulmasta. 
7.2 Ennalta tiedossa olevat eroavaisuudet nykyisen ja aiemman palveluntuottajan kan-
nalta 
Palveluntuottamisessa tulee myös olemaan eroavaisuuksia, koska vuonna 2010 alka-
neen sopimuksen palveluntuottajana oli yksi taho, joka vastasi kiinteistöhuollon, talotek-




alkanut uuden sopimuksen palveluntuottajana aloitti kaksi eri palveluntuottajaa. Palve-
luntuottajat ovat tarjonneet yhteenliittymämuodossa haluttuja palveluja Hsrky:lle ja voit-
taneet tarjouskilpailun. Toinen palveluntuottaja vastaa kiinteistöhuollosta, siivouksesta ja 
energiahallintakeskuksesta ja toinen taloteknisistä palveluista. Kilpailutuksessa ei ollut 
mukana viherpalveluja, joten niiden toteuttajana jatkaa vanha toimija erillisellä sopimuk-
sella. Insinöörityön loppuosaa kirjoittaessa olen ollut uuden palveluntuottajan palveluk-
sessa reilun kuukauden ja näin alkumetreillä voin sanoa, että vaihdos on sujunut aika 
mutkattomasti. Näkyvin osa palveluntuottamisessa on kiinteistönhuolto, joka korostuu 
ulkopuhtaanapitona kiinteistöjen ulkopuolella. Tältä osin työskentely on lähtenyt mallik-
kaasti toimimaan. Rakennusautomaatiotoimittajana pysyy edelleen Schneider Electric 
mutta yhteistyön toimivuudesta ei ole vielä käytännön tietoa kertynyt. 
Nykyiset palveluntuottajat ovat asennoituneet ja panostaneet uuteen asiakkuuteensa 
erittäin määrätietoisesti ja hyvin, sekä ovat panostaneet kiinteistöhuollon näkökulmasta 
suuren määrän resursseja ja rahaa toteuttaakseen laadukasta ja hyvää palvelua Helsin-
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